ข้อ 3 Feedwater Heater ซึ่งมีหลักการทำงานเหมือนกับ Single Pass Steam Condenser ซึ่งใช้ Saturated Steam ที่ความดัน 2.5 barg ในอัตรา 5 ตันต่อชั่วโมงเพื่อทำการเพิ่มอุณหภูมิ Feedwater ปริมาณ 150 m3/h จากอุณหภูมิ 80 C จงหา 
1 อุณหภูมิน้ำร้อนที่ออกจาก Feedwater Heater ครั้งที่ 2
2. หากกำหนดความเร็วที่ใช้ในการออกแบบเป็น 2 m/s และขนาดท่อเป็น 20 mm จงหาจำนวนท่อ จำนวนแถวและจำนวน Column ครั้งที่ 2
3. จงหาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมและความยาวของท่อ ครั้งที่ 3
[bookmark: _GoBack]4. จงหาค่า Pressure Drop เนื่องจากการที่ Feedwater ไหลผ่าน Feedwater Heater นี้ ครั้งที่ 3
